
Приложение  

к приказу министра  

социального развития 

Московской области  

От 29.03.2018 №19П-96 

 

 

 

А К Т 

проверки состояния пожарной безопасности объекта 

 

  

 

« 04 » апреля 2018 г.                                                       р.п. Уваровка 
 
 
 
 

В соответствии: с приказом Министерства социального развития №19П-96 от 

29.03.2018г. «О проведении внеплановых проверок состояния пожарной 

безопасности государственных учреждений Московской области, 

подведомственных Министерству социального развития Московской области» 
(с планом работы  Министерства социальной защиты населения Московской области, распоряжением, приказом, указанием, графиком проверок и 

т.д.)  
на основании предписания: 

________________________________________________________________________ 

комиссией в составе (должностным лицом):  

 

Председатель комиссии (должностное лицо): 

Начальник Можайского управления социальной защиты населения Степанов 

Александр Андреевич 

 

Члены комиссии: 

Заместитель начальника управления социальной защиты населения Орещук 

Светлана Викторовна 

Инспектор ОНД по Можайскому району лейтенант внутренней службы Щитов Иван 

Сергеевич 

Начальник управления перспективного развития инфраструктуры МСР МО Бакулин 

Александр Васильевич 

с участием (в присутствии)директора Ковалевского Андрея Ивановича, заместителя 

директора по безопасности и АХЧ Павловой Натальи Владимировны 
                                                  (руководителя объекта, лица его замещающего, заместителя по безопасности и т.д.)  
осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости и пожарной 

безопасности государственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания «Уваровский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей». 
(полное наименование объекта проверки) 
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В ходе проверки установлено следующее: 
 

1. Наличие и качество разработанных документов по организации ПБ: 
Номенклатура заведенных дел по пожарной безопасности, отчетность о выполнении 

мероприятий номенклатура дел в наличии, документы разработаны, ведутся. 

 

Приказы по обеспечению пожарной безопасности: декларация пожарной 

безопасности учреждения зарегистрирована 10.11.2015г. №46 233 501-ТО-00432, 

приказ «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и установление 

противопожарного режима» № 58/а/ от 09.01.2018г. 

 

Должностные инструкции руководству и персоналу при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, проведение инструктажей инструкции в наличии, 

инструктажи проводятся ежедневно. 

Планы эвакуации соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009, размещены на всех этажах, 

в соответствии Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

  

Планы и графики проведения учений и тренировок по эвакуации: в наличии, 

проводятся в соответствии с графиком. 

 

Паспорт безопасности объекта (дата разработки, место хранения): разработан в 2016 

году, внесена информация по актуализации, находится в сейфе директора бумажный 

и электронный вид. 

 

Наличие знаков пожарной безопасности: размещены на всех этажах. 

 

Наличие информационных плакатов, наглядной агитации по пожарной безопасности: 

в наличии, размещены в доступных местах. 

 

3. Наличие и состояние на объекте: 

 

Огнетушителей размещено 50 шт. состояние удовлетворительное, размещены в 

соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) 

 

Журналы учета, технического обслуживания, испытаний  первичных средств пожаротушения (огнетушителей)   

Приказы по учреждению по организации мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
Исходящая документация по вопросам противопожарной, антитеррористической защищенности учреждения, информационной безопасности 

Входящая документация по вопросам противопожарной, антитеррористической защищенности учреждения, информационной безопасности 

Акты о результатах проверок организации мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
Планы работы по организации и проведению мероприятий, направленных на антитеррористическую и противопожарную безопасность 

Отчеты о проведении мероприятий направленных на  организацию и проведение мероприятий, направленных на антитеррористическую и 

противопожарную безопасность  

Акты о проведенных занятиях (тренировках) по пожарной и антитеррористической безопасности 

Индивидуальные средства защиты 

Документация по техническим средствам охранной и пожарной сигнализации 
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Пожарных щитов 6 шт., укомплектованы в соответствии с Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) 

 

Пожарных кранов и рукавов 32 шт., ежегодная перемотка (30.05.2017г.) и 

ежеквартальная проверка (30.03.2017г.) осуществляется. 

 

Пожарных гидрантов 2 шт., акты о проверке сотрудниками МЧС в наличии. 

 

Кнопки тревожной сигнализации в наличии, в рабочем состоянии, договор 

обслуживания №36 от 27.12.2017г. 

 

Средства эвакуации: в наличии ГДЗК у всего персонала, включая дежурные посты, 

КПП;  установлены пожарные трапы 5 шт. на третьих этажах зданий корпусов №1,3, 

3 шт. на вторых этажах здания корпуса №1 и столовой. 

 

Средствами  автоматического пожаротушения оборудованы: здания 

производственно-технических мастерских, хозяйственного блока, центрального 

склада в количестве 114 шт. 

 

Система видеонаблюдения: 4 цветные уличные аналоговые видеокамеры, с 

круглосуточным выводом сигнала на монитор, установленного в помещении кассы. 

 

Укомплектованность постов охраны и постов дежурного персонала средствами 

индивидуальной защиты, средствами оказания первой медицинской помощи, 

электрическими фонарями: укомплектованы в полном объеме, на каждого 

сотрудника в наличии фонарь, ГДЗК; медицинская аптечка в наличии на каждом 

посту. 

 

Наличие и исправность автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией, периодичность технического обслуживания 

АПС исправна договор обслуживания №68 от 12.12.2018г., договор обслуживания 

системы передачи тревожного сигнала РСПИ «Стрелец-Мониторинг» №37 от 

27.12.2018г.; система оповещения в наличии, исправна. 

 

Вывод сигнала АПС на пульты пожарных частей проверяется ежедневно, с записью 

о проверке в журнале, с указанием должностных лиц принявших сигнал. 

 

Состояние огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих, 

отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования в 

удовлетворительном состоянии, работы по огнезащитной обработке проведены в 

2017 году, договор №34 от 18.08.2017г. 

 

Состояние путей эвакуации и запасных выходов: удовлетворительное, выходы 

свободны, двери открываются свободно с помощью щеколды, очищены от снега. 
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4. Электрооборудование и электропроводка объекта.  

Наличие в штате электрика: в наличии. 

Наличие договора на обслуживание электрооборудования: договор №71 от 

13.12.2017г. 

Дата монтажа электропроводки, необходимость ремонта, замены: монтаж 

1963г.,замена в корпусе №1- 2005 год, замена в корпусе №3 - 2007 год. 

Дата замера сопротивления изоляции электропроводки  30.09.2017, согласно 

договора №35 от 18.08.2018г. 

Состояние входных электрощитов (трансформаторов), необходимость ремонта, 

замены удовлетворительное, установлены электрические автоматы, в наличии схема 

отключения оборудования, средства индивидуальной защиты: диэлектрические 

боты, диэлектрические перчатки, огнетушители. 

Состояние осветительных приборов, необходимость ремонта, замены: освещение в 

удовлетворительном состоянии, исправно, в основном преобладают светодиодные 

лампы, примерно 10% люминисцентные. 

Состояние кухонного оборудования, необходимость ремонта, замены: в 

удовлетворительном состоянии, исправно, в основном преобладает новое 

оборудование, возле каждого оборудования находится диэлектрический коврик.  

Состояние наружного освещения, необходимость ремонта, установки:  в 

удовлетворительном состоянии, исправно. 

Обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ: контроль 

осуществляется со стороны директора, заместителя директора по безопасности и 

АХЧ, инженера по охране труда. 

 

Недостатки в обеспечении пожарной безопасности объекта: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Выводы о состоянии пожарной безопасности:  

Состояние пожарной безопасности учреждения находится в удовлетворительном 

состоянии, реализуется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

пожаров. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Рекомендации (предложения) членов комиссии:          
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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